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TESTUJ CZUJNIK CO MIESIAC

@ FireAngel

OPTYCZNY CZUJNIK DYMU FA6111, FA6115 | FA6120 ORAZ

(LUB Z CZESTOTLIWOSCIA WYMAGANA PRZEZ
LOKALNE WLADZE)

Model FA6111, FA6115 & FA6120

UK
CZUJNIK CIEPELA FA6215 — INSTRUKCJA OBSLUGI C €22 CA:
1116 0832
Optyczne czujniki dymu FA6111, FA6115 oraz FAG120 sa przydatne do wykrywania powolnego pozaru tlacego. Enaeos2000 BN e
Podobnie jak inne czujniki dymu, takze ten moze reagowaé na goraca pare i nie powinien by¢ umieszczany w smoke alar;‘ devices Smoke ala”*“ Gevices
poblizu tazienek. FSTDOP21006 FSTDOP21007

W celu jak najwczesniejszego ostrzegania zaleca sig instalowanie czujnikéw dymu i ciepta we wszystkich Model FA6215
pomieszczeniach, w ktérych temperatura miesci sie w zakresie od 4°C do 38°C. Ditugotrwate narazenie na dziatanie ™
temperatury spoza wymienionego zakresu zmniejsza zywotno$¢ produktu. c EE @

Czujnik ciepta FA6215 jest przeznaczony do wykrywania w klasie A1. Czujnik ciepta bedzie emitowat dZzwiek
ostrzezenia, gdy temperatura w pomieszczeniu wynosi od 54°C do 65°C. W celu zapewnienia najlepszej ochrony
czujniki ciepta nalezy zawsze instalowac jako czes¢ kompletnego systemu ochrony przeciwpozarowej, ktory
obejmuje takze czujniki dymu.

BS 5446-2:2003
KM 694292
Model FA6120

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z lokalnymi przepisami budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Oryginalna wersja niniejszej instrukcji obstugi w jezyku angielskim, na podstawie ktdrej zostato wykonane
tlumaczenie, zostata zatwierdzona przez niezalezna organizacje. W przypadku niezgodnosci z przetlumaczonymi

FireAngel Safety Technol Limi
czesciami, FireAngel Safety Technology Limited potwierdza, ze angielska wersja jest wtasciwa. © FireAngel Safety Technology Limited

Vanguard Centre,
Coventry CV4 7EZ, Wielka Brytania

Uwaga: Ta instrukcja obstugi jest réowniez dostgpna w wiekszej czcionce i w innych wwwfreangaltech.com

formatach. Wiecej informacji mozna uzyska¢ pod adresem e-mail:

i i i P techni
internationalsupport@fireangeltech.com omoc techniczna

Online: www.fireangeltech.com/support
E-mail: internationalsupport@fireangeltech.com

1. MIEJSCE MONTAZU

W ktérym pomieszczeniu nalezy instalowac
czujnik?

Czujniki dymu FA6111, FA6115 i FA6120 sa
przeznaczone do montazu nad schodami,

w korytarzu, w sypialni, salonie i jadalni.

Czujnik ciepta FA6215 jest przeznaczony do montazu
w kuchni, garazu i lofcie.

Czujniki FA6111 z lampka ewakuaciji zaleca sie
instalowac na korytarzu wzdtuz drogi ewakuacji, aby
oswietlaty droge do bezpiecznego wyijscia.

Ten czujnik dymu/ciepta nadaje sie do stosowania

w samochodach i przyczepach kempingowych.

Ten czujnik dymu/ciepta nie jest przeznaczony

do zastosowan niemieszkalnych, handlowych i
przemystowych ani do jakichkolwiek innych celéw niz
opisane.

CZUJNIKI DYMU FA6111, FA6115 | FA6120

Gdzie w pomieszczeniu nalezy zainstalowacé
czujnik? 0
Czujniki dymu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci co 300mm 600mm N
najmniej 300 mm od opraw os$wietleniowych i $cian.

Idealnie mozliwie najblizej Srodka pomieszczenia.

Czujnikéw dymu nie nalezy umieszczaé dalej niz
600 mm w pionie ponizej najwyzszego punktu
pomieszczenia.
W przypadku umieszczenia czujnika dymu na $cianie
wierzchotek elementu detekcyjnego musi znajdowac
sie w odlegtosci 150-300 mm ponizej sufitu i co
najmniej 300 mm od najblizszej $ciany.
Czujnik ciepta nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci
maksymalnie 5,3 m od najdalszej $ciany, maksymalnie
5,3 m od drzwi do dowolnego pomieszczenia
narazonego na wystapienie pozaru oraz maksymalnie x
5,3 m od innych czujnikéw ciepta lub dymu. Czujniki

==

CZUJNIK CIEPLA FA6215

dymu nalezy umieszcza¢ w odlegtosci co najmniej
300 mm od opraw os$wietleniowych i $cian. Czujnikéw
ciepfa nie nalezy umieszczaé na Scianie.

Miejsce montazu czujnika musi by¢ zgodne z norma = &

BS 5839: czesc¢ 6 lub inna, odpowiednig norma | o

budowlana. |:| _535”;1 ey
= = o

2. INSTALACJA

Krok 1:
Tylko czujniki FA6111, FA6115 i FA6215
z wymiennymi bateriami

Krok 2:
Instalacja podstawy montazowej — wszystkie
czujniki: FA6111, FA6115, FA6215 oraz FA6120

Odtacz podstawe montazowa
od czujnika, obracajac ja

1. Wywier¢ otwory w suficie (lub w $cia-
nie) przy uzyciu ponizszego szablonu : '
w lewo, a nastepnie widz i przymocuj podstawe montazowa
baterig (biegunem + do przy uzyciu dostarczonych wkretéw.
zlgcza +). Spowoduije to ] '
aktywowanie czujnika.

(&

Uwaga: W przypadku modelu FA6120 czujnik nalezy
zamontowac na podstawie montazowej, aby zostat
aktywowany. W przypadku modeli FA6111, FA6115

i FA6215 czujnik jest aktywowany poprzez montaz
baterii.

.
-9

2. Doci$nij czujnik do podstawy monta-
zowej i obré¢ go w prawo.

3. Nacisnij przycisk Test / #x.
Alarm zostanie wyemitowany z
obnizong gtosnoscig. Czujnik
FA6111 ponadto wigczy lampke «
ewakuacji.
Aby ustysze¢ alarm przy petnej
gtosnosci*, dwukrotnie nacisnij
przycisk Test / #x .

Po aktywacji czerwona dioda LED na przedniej $ciance
czujnika powinna emitowac pojedyncze btyski co okoto
40 sekund, sygnalizujgc aktywnos$é czujnika.

Zostanie wyemitowany dzwigk alarmu testowego:
3 sygnaly, przerwa 1,5 sekundy i ponownie 3 sygnaty.
Dioda LED bedzie migata raz na sekunde. L

A
\I: 91,5 mm :|/

*85dB przy 3m
J

3. KONSERWACJA

1. Testuj czujnik co miesiac (lub z
czestotliwoscia wymagana przez
lokalne wtadze).

Domownicy
moga
przetestowac
czujnik,
naciskajac
centralny
przycisk

Test / #~.

v @)

4. Nie maluj czujnika.

X

4. OSTRZEZENIE O

Jesli bateria jest wyczerpana, co 40

pracy, a czujnik emituje pojedyncze dzwieki.

2. Odkurzaj czujnik co 3 miesiace. 3. Nie uzywaj srodkéw czyszcza-

cych ani rozpuszczalnikow.

X 2
@ °° x

Nie przeprowadzaj testow
w sposoéb inny niz opisany
w niniejszej instrukcji.

5. Wymieniaj czujnik co 10 lat.

AN Nie manipuluj przy czujniku,
"\\\\\\\\“‘ ‘““‘“llfj) ™ poniewaz moze to spowodowaé

\.\\\ .\(\‘\\\\\\\\\\Nkl\\\\ih‘jji) porazenie pragdem elektrycznym
\\\ lub nieprawidtowe dziatanie

urzadzenia.

ROZLADOWANEJ BATERII

sekund miga czerwona dioda LED

1. Ostroznie
obréc¢ czujnik
w lewo, aby
go zdjac¢ z
podstawy
montazowej.

2, Natychmiast 3.Zawsze po NI
wymien ba- wymianie \‘\\\\\\\\“‘k“\“wli‘l )
terie (w ciggu baterii \

30 dni). przetestuj QD

czujnik.

Czujniki FA6111, FA6115 oraz FA6215 wymagaja 2 baterii AA. W normalnych warunkach eksploatacji bateria powinna
zapewniac¢ zasilanie przez trzy lata w przypadku czujnika FA6111 oraz przez pie¢ lat w przypadku czujnikéw FA6115

i FA6215. Czujnik moze dziata¢ nieprawidtowo w przypadku uzywania baterii innej niz zalecane: Duracell AA MN1500
Alkaline, GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

2. W przypadku czujnikow FA6120 z niewymienna bateria

1. Ostroznie obré¢

e 8O —
czujnik w lewo, .
aby go zdjgé \\

z podstawy
montazowe;j.

2. Natychmiast * Jesli czujnik jest

wymien 0 nadal na gwaranciji,
czujnik * skontaktuj

(w ciagu 30 sie z Pomoca

dni). Techniczng.

5. SYGNALIZACJA USTERKI

1. W przypadku usterki czujnik
emituje pojedyncze dzwigki i
miga dwukrotnie co 40 sekund.

« Ty

A

2. Jesli czujnik jest nadal na
gwarancji, skontaktuj sie
z Pomoca Techniczna.

3. Jesli okres gwaranciji uptynat,
alarm nalezy natychmiast
wymienic.

AT
@\\\\\\ umhm

[ [owek  [bodaled Wymagane dianie

Roztadowana 1 dzwiek/40 sekund 1 btysk/40 sekund

bateria i

Uster 1 podwajny dzwigk/ |1 podwdjny btysk/ Moze nie sygnalizowaé alarmu — natychmiast
40 sekund 40 sekund wymien czujnik

Koniec 1 potréjny dzwigk/ 1 potréjny btysk/40 sekund | Moze nie sygnalizowaé alarmu — natychmiast

uzytkowania 40 sekund wymien czujnik

WSKAZOWKI DOTYCZACE ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW

Jesli czujnik dymu/ciepta
nie wigcza alarmu podczas
testowania:

* Sprawdz, czy urzadzenie jest aktywowane.
* W przypadku pierwszej instalacji odczekaj kilka sekund przed testowaniem.
* Aby ustysze¢ alarm przy petnej gto$nosci, dwukrotnie nacisnij przycisk Test / #x.

o Jesli czujnik zostat wyciszony i dziata w trybie obniZzonej czutosci, testowanie
moze sie nie udac. Poczekaj 15 minut i sprobuj ponownie.

e Jesli posiadasz model FA6111, FA6115 lub FA6215, wymien baterie.

Jesli czujnik dymu/ciepta
aktywuje sie, gdy wiadomo, ze
jest to fatszywy alarm:

e Sprawdz potozenie urzadzenia.
e Skasuj alarm.

Jesli czujnik dymu/ciepta
emituje nietypowe dzwigki
lub sporadycznie emituje
pojedyncze dzwigeki:

e Sprawdz potozenie urzadzenia.

e Skasuj alarm.

* Upewnij sie, ze pojedyncze dzwigki faktycznie dochodza z czujnika, a nie
z innego urzadzenia.

W przypadku czestych,
niepozadanych alarméw:

* Sprawdz potozenie urzadzenia.
e Skasuj alarm.

W przypadku wystapienia
sygnatu usterki lub koncu
okresu uzytkowania:

® Bezzwtocznie wymien czujnik.

Jesli lampka FA6111 nie
Swieci:

* Sprawdz, czy urzadzenie nadal jest na gwarancji. Jesli tak, skontaktuj sie z
Pomoca Techniczna, w przeciwnym razie natychmiast wymien czujnik.

6. FUNKCJA WYCISZENIA

W razie pozaru czujnik bedzie w sposéb ciagty emitowat 3 dzwieki, a dioda LED bedzie migata raz na sekunde.*
Czujnik FA6111 z lampka ewakuacji bedzie swiecit w sposéb ciagly.

GN5993R3

1. Nacisnij przycisk Test / 4= 2. Czujnik zostanie wyciszony na 10 minut,

a czerwona dioda LED bedzie nadal migac.

"

Czujniki dymu moga reagowac na opary z gotowania w sytuacjach niewymagajacych alarmu. Czujnik jest
wyposazony w funkcje wyciszenia. Aby zapobiec fatszywym alarmom, mozna tymczasowo wyciszy¢ czujnik,
naciskajac przycisk Test / «x. Dioda LED bedzie nadal migata co sekunde, sygnalizujac dziatanie w trybie cichym.
Czujnik automatycznie wréci do normalnego trybu dziatania po 10 minutach.

NIE WOLNO LEKCEWAZYC ZADNEGO ALARMU. Alarm dzwiekowy ostrzega przed potencjalnie niebezpieczna

sytuacja. Nie wolno go ignorowac. Moze to doprowadzi¢ do obrazer lub $mierci. Jesli czujnik dymu lub ciepta
uaktywni sie, a nie ma catkowitej pewnosci, co jest zrédtem ognia, nalezy natychmiast wyj$¢ z domu.

* UWAGA: Dotyczy tylko czujnikéw ciepta FA6215 — po 30 minutach emitowania dzwigku zwigkszy sig przerwa
pomigdzy sygnatami (o okoto 12 sekund) w celu zaoszczedzenia energii. Dioda LED bedzie nadal migata co sekunde.

A

7. FUNKCJA SLEEP EASY™

Jesli pojedyncze dzwigki informujace o roztadowanej baterii przeszkadzaja w nocy, mozna je wyciszyé.

1. Nacisnij przycisk Test / 4. 2, Alarm zostanie wyciszony na 8
minut, a czerwona dioda LED bedzie
nadal migac.

3. NAUPOZNIEJ NASTEPNEGO DNIA
wymien czujnik lub baterie (patrz cze$¢
Ostrzezenie o roztadowanej baterii)

e NN

Ty,

@) &

Wymagane dziatania nalezy wykonac¢ jak najszybciej, aby zapewni¢ ochrone przed pozarem. Czujnik bedzie
nadal wykrywat dym (lub ciepto) w trybie Sleep Easy (Komfortowy sen), jednak w ciagu 30 dni wymagana jest
wymiana urzadzenia lub baterii.

e Jesli posiadasz model FA6111, FA6115 lub FA6215, ktdry sygnalizuje roztadowanie baterii, nalezy wymieni¢
baterie jak najszybciej. Po wymianie baterii funkcja Sleep Easy (Komfortowy sen) bedzie wytaczona przez 30
dni.

e Jesli posiadasz model FA6120, wymien czujnik. Jesli urzadzenie jest nadal na gwarancji, skontaktuj sie

z Pomoca Techniczna.

UWAGA: Pojedyncze dZwieki informujace o roztadowanej baterii mozna wyciszy¢ maksymalnie 10 razy. NIE

MOZNA WYCISZYC DZWIEKOW INFORMUJACYCH O USTERCE LUB O KONCU OKRESU UZYTKOWANIA
CZUJNIKA (patrz ,Sygnalizacja usterki”).

GWARANCJA | UTYLIZACJA

Spotka FireAngel Safety Technology Limited gwarantuje pierwotnemu nabywcy, ze jej czujnik dymu lub czujnik ciepta bedzie wolny
od wad materiatowych i wykonawczych podczas uzytkowania w normalnych warunkach domowych przez okres 5 (piec) lat od daty
zakupu (nie obejmuje to baterii wymienianych przez uzytkownika w czujnikach FA6111, FA6115 oraz FA6215). Pod warunkiem przestania
produktu do firmy FireAngel Safety Technology Limited wraz z dowodem i data zakupu, firma FireAngel Safety Technology Limited
niniejszym gwarantuje, ze w okresie 5 (piec) lat od daty zakupu firma FireAngel Safety Technology Limited, wedtug wtasnego uznania,
wyrazi zgode na bezptatng wymiane urzadzenia. Gwarancja na przekazany w ramach wymiany gwarancyjnej czujnik FA6111, FA6115,
FA6120 lub FA6215, bedzie obowiazywata przez pozostata czes¢ okresu pierwotnej gwarancji na pierwotnie zakupiony czujnik — czyli
od daty pierwotnego zakupu, a nie od daty otrzymania produktu przekazanego w ramach wymiany. Firma FireAngel Safety Technology
Limited zastrzega sobie prawo do zaproponowania alternatywnego produktu podobnego do produktu wymienianego w przypadku
nieposiadania zapaséw wymienianego urzadzenia. Gwarancja przystuguje pierwotnemu detalicznemu nabywcy od daty pierwotnego
detalicznego zakupu urzadzenia i jest nieprzenosna. Wymagany jest dowdd zakupu.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkoéd powstatych na skutek wypadkdw, nieprawidiowego uzywania, demontazu, nadmiernej
eksploatacji lub braku odpowiedniej konserwacji produktu, lub wykorzystania go w sposéb niezgodny z instrukcja obstugi. Gwarancja
nie obejmuje zdarzen i okolicznosci pozostajacych poza kontrola firmy FireAngel Safety Technology Limited, takich jak zdarzenia sity
wyzszej (pozar, trudne warunki pogodowe itp.). Gwarancja nie dotyczy sklepéw detalicznych, centréw ustugowych ani dystrybutoréw
i przedstawicieli. Firma FireAngel Safety Technology Limited nie uznaje jakichkolwiek zmian niniejszych warunkéw gwarancji
wprowadzanych przez podmioty zewnetrzne.
Firma FireAngel Safety Technology Limited nie bierze odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody przypadkowe lub nastepcze bedace
skutkiem naruszenia warunkéw gwarancji wyraznej lub dorozumianej. Z wyjatkiem przypadkéw prawnie zabronionych, wszelkie
dorozumiane gwarancje zbytu lub przydatnosci do okreslonego celu sg ograniczone do okresu 5 (piec) lat.
Niniejsza gwarancja nie wptywa na prawa ustawowe konsumenta. Z wyjatkiem $mierci lub obrazen cielesnych firma FireAngel Safety
Technology Limited nie ponosi odpowiedzialnos$ci za jakakolwiek utrate uzytecznosci, szkody, koszty lub wydatki zwiazane z tym produk-
tem ani za jakiekolwiek straty posrednie i nastepcze oraz odszkodowania lub koszty poniesione przez konsumenta lub jakiegokolwiek
innego uzytkownika tego produktu.
UTYLIZACJA

Zuzytych urzadzen elektrycznych nie nalezy wyrzucaé razem z innymi odpadami domowymi. Czujnik nadaje sie do utylizacji w

ramach recyklingu odpadéw elektronicznych i urzadzen elektrycznych (WEEE).

Takie urzadzenia nalezy odda¢ w stosownym punkcie w celu ich powtérnego przetworzenia. Informacje o recyklingu/utylizacji

takich produktéw (mogace réznic¢ sie w zaleznosci od regionu/kraju eksploatacji urzadzenia) mozna uzyskaé od lokalnych wtadz,

sprzedawcy lub Pomocy Technicznej. Przed utylizacja czujnika nalezy wyjac z niego baterie. Zaréwno baterie, jak i czujnik
nalezy utylizowaé zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami.
Nie otwieraé. Nie spalaé.
Aby uzyskac informacje z zakresu wsparcia technicznego, prosze wpisac¢ ponizej numer partii i date
instalacji czujnika:

Numer partii: Data instalacji:

FireAngel Safety Technology Limited. E-mail: (UK) technicalsupport@fireangeltech.com,
(DE) technik@fireangeltech.com, (FR) supporttechnique@fireangeltech.com, (NL) klantenservice@fireangeltech.com,
(INT) Internationalsupport@fireangeltech.com



KOURE A DETETOR TEPLA FA6215 - NAVOD K

OBSLUZE
Optické detektory koure FA6111, FA6115 a FA6120 jsou vhodné
pro detekci pomalu doutnajicich pozart. Podobné jako jiné
detektory koufe mohou spoustét fale$né poplachy vyvolané
parou a nemély by byt umistovény pobliz koupelen.
Pro co nej¢asnéjsi varovani doporucujeme detektory koufe a
tepla instalovat do véech mistnosti, kde je teplota mezi 4 °C a
38 °C. Dlouhodobé vystaveni teplotdm mimo toto rozmezi zkréati
Zivotnost produktu.
Detektor tepla FA6215 je ureny pro detekci teplot tfidy Af.
Detektor tepla bude zvukovym signalem varovat, pokud okolni
teplota v mistnosti bude mezi 54 °C a 65 °C. Pro zajisténi
optimalni ochrany by detektory tepla mély byt vzdy instalovany
jako soucdst kompletniho protipozarniho systému, ktery
zahrnuje také detektory koure.
Zajistéte soulad s mistnimi stavebnimi a pozarnimi predpisy
platnymi pro vas objekt.
Origindlni anglickd verze tohoto ndvodu, podle niz byl
zpracovan tento preklad, byla nezdvisle schvdlena. V pripadé
rozporu s prelozenymi ¢astmi spole¢nost FireAngel Safety
Technology Limited potvrzuje, Ze anglickd verze navodu je
spravna a presna.
1. UMISTENI
Do které mistnosti by se mél detektor nainstalovat?
Detektory koufe FA6111, FA6115 a FA6120 jsou vhodné k
instalaci do odpocivadla, chodby, loZnice, obyvaciho pokoje a
jidelny.
Detektor tepla FA6215 je vhodny do kuchyné, garéze a podkrovi.

Doporuéujeme umistit tnikovou svételnou signalizaci FA6111
do chodby ve sméru Unikové cesty tak, aby byla osvétlena
cesta do bezpedi.

Vas detektor koure/tepla je vhodny pro pouziti v mobilnich
domech a karavanech. Tento detektor koufe/tepla neni uréen
k nebytovym, komerénim nebo primyslovym aplikacim, ani k
zadnym jinym nez popsanym G&elim.

Kam by se mél detektor v mistnosti nainstalovat?

Detektory koufe by mély byt umistény alespori 300 mm od
svitidel a stén. V idedlnim pfipadé co nejblize stfedu mistnosti.

@FA6111, FA6115 a FA6120 OPTICKY DETEKTOR

Vertikdlné by detektory koufe nemély byt umistovany nize nez
600 mm pod nejvy$$im mistem mistnosti.

Paklize budete detektor koufe montovat na zed, vrchni ¢ast
detekéniho prvku musi byt od stropu ve vzdélenosti v rozmezi
150 mm a 300 mm a nejméné 300 mm od pfipadnych pfilehlych
stén.

Namontujte detektor tepla ve vzdalenosti maximalné 5,3 m
od nejvzdalenéjsi stény, maximainé 5,3 m od dveifi do jakékoli
mistnosti, kde by mohl vzniknout pozér, a maximalné 5,3 m od
jiného detektoru tepla nebo koure. Detektory tepla by mély byt
umistény alespor 300 mm od svitidel a stén. Detektory tepla by
se nemély instalovat na zed.

Vyskytnou-li se jakékoliv nejasnosti, musi byt umisténi detektor
v souladu bud's BS 5839: Part 6, nebo pfislusnymi stavebnimi
predpisy.

2. MONTAZ

Krok 1: FA6111, FA6115 a FA6215 Pouze detektory s
vyménitelnou baterii

Pokud detektor pouzivd baterie AA, odstrarite Uchytovou
zdakladnu detektoru otocenim detektoru proti sméru hodinovych
rucicek a vlozte baterie (s odpovidajici orientaci + k +). Tim
dojde k aktivaci detektoru.

Krok 2: Instalace tchytové zakladny - vSechny detektory
FA6111, FA6115, FA6215 a FA6120

2.2.1.Vyvrtejte otvory do stropu (nebo stény) pomoci dodané
Sablony a Uchytovou zékladnu zafixujte pomoci dodanych
Sroubd.

2.2.2.7atlacte a otocte detektorem na zékladné ve sméru
hodinovych rucicek.

2.2.3. Stisknéte tlacitko Test / 4x.Detektor vyda zvukovy signal s
omezenou hlasitosti. U modelu FA6111se také rozsviti inikové
svétlo.

Chcete-li slySet zvukovy alarm pfi maximélni hlasitosti *
stisknéte dvakrat tlacitko Test /.4x (* 85 dB ve vzddlenosti 3 m)
POZNAMKA: U modelu FA6120 musi byt detektor nainstalovan
na zékladng, aby se mohl aktivovat.U modeld FA6111, FA6115
a FA6215 k aktivaci detektoru stadi vioZeni baterii.

Po aktivaci by méla ¢ervend LED na pfedni strané detektoru
blikat v intervalu 40 sekund (pfiblizné) k signalizaci toho, ze
detektor je aktivni.

Zvukova sekvence pii testu detektoru bude: 3 pipnuti
nasledovana 1,5sekundovou pauzou, poté 3 pipnuti.LED bude
blikat jednou za sekundu.

3. UDRZBA

3.1.Detektor otestujte kazdy meésic (nebo tak casto, jak to
vyzaduiji mistni Urady).

Obyvatelé mohou detektor otestovat stisknutim hlavniho tla¢itka
Test /.4x

3.2. Kazdé 3 mésice detektor vysajte vysavacem.

3.3. Nepouzivejte Cistici prostiedky ani rozpoustédia.

3.4. Detektor nenatirejte barvou.

3.5. Detektor vymérite po 10 letech.

K testovani nepouzivejte zadné jiné postupy nez ty popsané
v tomto névodu.

Nezasahujte do detektoru, protoZe by to mohlo zpUsobit traz
elektrickym proudem nebo nespravnou funkci detektoru.

4. UPOZORNENI NA NiZKY STAV BATERIE

Pokud je baterie detektoru témér vybita, detektor to bude
signalizovat ,cvrlikdanim“ a Cervend LED dioda bude blikat
kazdych 40 sekund.

4.1. Pro modely FA6111, FA6115 a FA6215 s vyménitelnou
baterii

4.1.1.0patrné otocte detektorem proti sméru hodinovych
ruiek a vyjméte zafizeni z Uchytové zakladny.

4.1.2.Baterii vymérite bez odkladu (do 30 dnd).

4.1.3. Po vyméné baterii detektor vzdy otestuijte.
POZNAMKA:Modely FA6111, FA6115 a FA6215 vyzaduji 2
baterie typu AA. Pfi normalnim pouzivani by baterie méla
vydrzet prfiblizné tfi roky u modelu FA6111 a pét let u FA6115
a FAB215.Poutziti jiné nez zde doporucené baterie miize mit za
nasledek poskozeni detektoru: Duracell AA MN1500 Alkaline,
GP AA GN15A Alkaline, Energizer AA L91 Lithium.

4.2. Pro model FA6120 se zatavenou baterii

4.2.1.0patrné otocte detektorem proti sméru hodinovych
ruiek a vyjméte zafizeni z Uchytové zakladny.

4.2.2.Vyméiite detektor bez odkladu* (do 30 dni).

(* Pokud je detektor stale v zaruce, obratte se na technickou
podporu.)

5. INDIKACE ZAVADY
5.1.Pokud nastane zavada, detektor bude dvakrat ,cvrlikat* a
blikat v intervalu 40 sekund.

5.2. Je-li detektor stéle v zaruce, kontaktujte technickou podporu.
5.3. Pokud detektor jiz neni v zaruce, okamzité jej vymérite.

Indikétory stavu systému: Pokud dojde k poruse, detektor bude
signalizovat nasledujicimi zplisoby:

Zvukova LED svételnd | Potfebny ukon
signalizace |[signalizace
Nizky |1 pipnuti/ 1 bliknuti/ FA6111, FA6115,
stav 40 sekund |40 sekund FAB6215: Vymérite
baterie baterie
FA6120: Vymérite
detektor do 30 dni
Zavada |1 dvojité 1 dvojité Nemusi signalizovat
pipnuti/ bliknuti/ vystrahu — detektor
40 sekund |40 sekund bez odkladu vymérite
Konec |1 trojité 1 trojité Nemusi signalizovat
Zivot-  |pipnutii/ 40 | bliknuti/ vystrahu — detektor
nosti sekund 40 sekund bez odkladu vyménite

POSTUPY PRO RESENi PROBLEMU

Pokud detektor koure/tepla béhem testovani zvukové
nesignalizuje:

* Zkontrolujte, zda je detektor aktivovan.

* Pokud testujete po prvni instalaci, pockejte nékolik sekund,
nez se detektor usadi.

* Chcete-li slySet zvukovou signalizaci s maximalni hlasitosti *

stisknéte dvakrat tlacitko Test / #x .

* Pokud byl detektor pfepnut do tichého rezimu a je v rezimu

nizké citlivosti, testovani nemusi fungovat. Pockejte 15 minut

a opakujte.

;Pokud mate model FA6111, FA6115 nebo FA6215, vymérite
aterii.

Pokud se detektor koure/tepla aktivuje z diivodu znamého

faleSného poplachu:

* Zkontrolujte umisténi zarizeni.

* Vycistéte detektor.

Pokud detektor koufe/tepla vydava neobvyklé zvuky nebo
prerusované ,.cvrlika“:

® Zkontrolujte umisténi zafizeni.

* VyCistéte detektor.

® Zkontrolujte, zda je vase zafizeni skute¢né zdrojem cvrlikani;
ujistéte se, ze zvuk neni vydavan jinym detektorem.

P¥i &astém vyskytu necht&nych alarmi:

® Zkontrolujte umisténi zafizeni.

* VyCistéte detektor.

Pokud je indikovana porucha nebo konec Zivotnosti:

¢ Bez odkladu detektor vymérite.

Pokud se svétlo na FA6111 nerozsviti:

* Zkontrolujte, zda je zafizeni stale v zéruce. Pokud ano,
kontaktujte technickou podporu, jinak detektor okamzité
vymeérite.

6. FUNKCE TICHA

V pripadé pozaru bude detektor nepretrzité zvukové
signalizovat 3 pipnutimi a LED bude blikat v
jednosekundovém intervalu.* Unikové svétlo na FA6111
bude stale svitit.

6.1. Stisknéte tlacitko Test / #x

6.2.Detektor zmlkne na 10 minut a ¢ervena LED dioda bude
nadéle blikat.

Detektory koufe mohou reagovat na pary vznikajici pfi vareni
¢i vypary vznikajici v jinych situacich, které nepredstavuji
hrozbu. V&s detektor je vybaven ,tichou” (silence) technologii.
V pfipadé znamého faleSného poplachu jej mizete docasné
ztisit stisknutim tlacitka Test /4x. LED dioda bude i naddle blikat
v intervalu jedné sekundy k signalizaci toho, Ze je detektor v
tichém rezimu. Detektor se po 10 minutach automaticky pfepne
zpét na maximalni citlivost.

NIKDY ZADNY ALARM NEIGNORUJTE. Ozve-li se alarm, je
to vystraha upozorfiujici na potencialné nebezpecnou situaci.
Neignorujte jej. Ignorovani alarmu méize mit za nasledek Ujmu
na zdravi ¢i umrti. Pokud se aktivuje va$ kourfovy nebo tepelny
detektor a nejste si absolutné jisti zdrojem poZzaru, okamzité
odvedte v8echny osoby z domu.

* POZNAMKA: Pouze pro detektory tepla FA6215: po 30
minutdch zvukové signalizace detektor prodlouzi pauzu mezi
zvukovymi vystrahami (pfiblizné o 12 sekund), k Uspofre energie.

LED dioda bude i naddle blikat v intervalu jedné sekundy. LED
dioda bude i naddle blikat v intervalu jedné sekundy.

7. FUNKCE SLEEP EASY™

Ozve-li se ,zacvrlikani“ upozoriujici na nizky stav baterie,
Ize detektor umléet, aby vam nebranil ve spanku.

7.1. Stisknéte tlacitko Test / «x.

7.2. Detektor zmlkne na 8 hodin a ¢ervena LED dioda bude
nadale blikat.

7.3. UCINTE OPATRENI k vyméné DETEKTORU nebo baterii
NASLEDUJICI DEN (viz ¢ast Upozornéni na nizky stav baterie)
Co nejdrive pfijméte opatfeni k zajisténi ochrany v pfipadé
pozéru. Detektor bude i béhem rezimu ,klidny spanek® stale
detekovat kouf (nebo teplo), ale musite jej vyménit do 30 dni.

e Pokud mate model FA6111, FA6115 nebo FA6215 a je
signalizovan nizky stav baterie, co nejdfive baterii vymérite. Po
vymeéné baterii bude funkce ,klidny spanek deaktivovéna po
dobu 30 dni.

* Pokud mate model FA6120, detektor vymérite. Je-li detektor
stdle v zaruce, kontaktuje nas tym technické podpory.
POZNAMKA: Cvrlikani signalizujici nizky stav baterie mizete
ztiSit maximalné 10 krat. DETEKTOR NELZE ZTISIT, POKUD
SIGNALIZUJE PORUCHU NEBO KONEC ZIVOTNOSTI (viz
oddil ,,Signalizace poruchy®).

ZARUKA A LIKVIDACE

FireAngel Safety Technology Limited zaru¢uje ptvodnimu
kupujicimu, Ze nd$ uzavieny detektor koufe nebo tepla bude
pii bézném domacim pouZiti a provozu bez zavad materidlu a
zpracovani po dobu 5 (peti) od data nakupu. Nevztahuje se na
vyménitelné baterie FA6111, FA6115 FA6215).Pokud je produkt
zaslan zpét spole¢nosti FireAngel Safety Technology Limited
s dokladem a datem nékupu, FireAngel Safety Technology
Limited timto zarucuje, Ze béhem 5 (peti) let pocinaje dnem
nakupu FireAngel Safety Technology Limited, podle svého
uvazeni, pfistoupi na bezplatnou vyménu zafizeni. Zaruka
na vyménu detektoru FA6111, FA6115, FA6120 a FA6215
bude platit po zbytek plivodni zarukyv pfipadé plvodniho
zakoupeného detektoru - tj. ode dne pdvodniho nakupu, nikoli
od data pfijeti ndhradniho vyrobku. Spole¢nost FireAngel Safety
Technology Limited si vyhrazuje pravo nabidnout alternativni
vyrobek podobny tomu, ktery je nahrazovan, pokud ptvodni
model jiz neni k dispozici nebo neni skladem. Tato neprenosna

zaruka plati pro plvodniho kupuijiciho, ktery vyrobek zakoupil
v ramci maloobchodniho prodeje, a to od data uskute¢néni
tohoto maloobchodniho prodeje. Vyzaduje se doklad o nakupu.
Tato zéruka se nevztahuje na $kody zplsobené nehodou,
chybnym zplisobem pouzivani, rozebranim zafizeni, $patnym
zachazenim ¢i nedostatkem pfimérené péce o vyrobek ¢&i
vyuzivanim, které neni v souladu s timto ndvodem k pouziti.
Zéruka se nevztahuje na uddlosti a podminky, které spole¢nost
FireAngel Safety Technology Limited nemUze ovlivnit, jako jsou
zédsahy vy$§i moci (pozdr, kalamitni pocasi atd.). Nevztahuje
se na maloobchody, servisni stfediska ani jakékoli distributory
¢i zéstupce. Spolecnost FireAngel Safety Technology Limited
neuzndva zadné zmény této zaruky provedené tretimi stranami.
Spole¢nost FireAngel Safety Technology Limited neruci za
zadné souvisejici nebo nasledné Skody vzniklé v dlsledku
poruseni jakychkoliv vyslovnych nebo implicitnich zaru¢nich
podminek. S vyjimkou v rozsahu nepovoleném pfislusnymi
zakony je jakakoli implicitni zaruka prodejnosti nebo vhodnosti
pro konkrétni icel omezena na dobu 5 (peti) let.

Tato zéruka nema vliv na vase zakonna prava. Vyjma pfipadd
umrti ¢i zranéni osob spolec¢nost FireAngel Safety Technology
Limited neru¢i za zadné ztraty vzniklé nemoznosti pouziti,
Skody, naklady nebo vydaje souvisejici s timto vyrobkem, ani za
z4dné nepfimé nebo nasledné ztréty, Skody ¢i naklady vzniklé
vam &i jakémukoliv jinému uzivateli tohoto vyrobku.
LIKVIDACE

Elektroodpad nesmi byt likvidovan spole¢né s jinym odpadem
z domacnosti. Nejlepdim zplisobem likvidace detektoru je
systém pro recyklaci odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich (OEEZ2).

Pokud jsou k dispozici recyklaéni zafizeni, vyuZijte jejich sluzeb.
Pro rady ohledné recyklace &i likvidace se obratte na mistni
orgdny statni spravy, maloobchodniho prodejce, nebo se spojte
s nasi technickou podporou. Postupy se mohou lisit podle
oblasti. Pred likvidaci detektoru je tfeba vyjmout vyménitelné
baterie. Baterie i detektor by mély byt zlikvidovany v souladu
s platnymi predpisy.

Nepokousejte se detektor otevfit. Nevkladejte do ohné.

HLASIC A FA6215 TEPELNY HLASIC -

POUZIVATELSKY MANUAL
Optické dymové hlasice FA6111, FA6115 a FA6120 st vhodné
na detegovanie pomaly tlejucich poZziarov. Podobne ako iné
dymové hlasice moézu spustit falosny poplach na zéklade pary a
nemali by sa umiestriovat v blizkosti ktpelni.
Pre ¢o najskorSie varovanie odpori¢ame, aby boli dymové
a tepelné hlasice nainstalované vo vSetkych miestnostiach,
v ktorych sa teplota pohybuje medzi 4 °C a 38 °C. Dlhodobé
vystavenie teplotdm mimo rozpédtia uvedeného vyssSie znizi
Zzivotnost vyrobku.
Tepelny hlasi¢ FA6215 je urceny na detekciu triedy A1. Vas
tepelny hlasi¢ zacne vydavat varovny signdl, ked sa okolita
teplota v miestnosti zvysi na 54 °C az 65 °C. Pre najlepsSiu
ochranu by mali byt tepelné hldsi¢e vzdy nainstalované ako
sucast kompletného protipoziarneho systému, ktory obsahuje
dymoveé hiasice.
Pozrite si miestne stavebné a protipoziarne predpisy pre vasu
budovu, aby bola zabezpecena zhoda.
Origindlna anglicka verzia manudlu, z ktorej pochadzaju tieto
preklady, bola nezévisle schvélend. V pripade nezrovnalosti v
prelozenych ¢astiach spolo¢nost FireAngel Safety Technology
Limited vyhlasuje, Zze anglicky navod je pravdivy a spravny.
1. UMIESTNENIE
V ktorej miestnosti by mal byt hlasi¢ nainstalovany?
Hiasi¢e dymu FA6111, FA6115 a FA6120 su vhodné pre
predsieri, chodbu, spaliu, obyvacku a jedalen.
Tepelny hlasi¢ FA6215 je vhodny do kuchyne, gardze a na
povalu.
Na chodbu pozdiz tnikovej cesty sa odporiéa umiestnit hlasi¢ s
vystraznym svetlom FA6111, aby ste osvetlili cestu do bezpedia.
Vas dymovy/tepelny hlasic je vhodny na pouzivanie v mobilnych
domoch a karavanoch. Tento dymovy/tepelny hldsi¢ nie je
uréeny pre iné ako rezidenc¢né aplikacie, komeréné alebo
priemyselné aplikécie ani na iny ako uvedeny ucel.
Kde v miestnosti by mal byt hlasi¢ nainstalovany?
Dymové hidsice  je nutné umiestnit  minimalne
300 mm od svietidiel a stien. V idedlnom pripade ¢o najviac do
stredu miestnosti.

@FAQ“L FA6115 A FA6120 OPTICKY DYMOVY

Dymové hlasice je nutné umiestnit maximalne 600 mm
vertikalne pod najvy$si bod v miestnosti.

Pri umiestriovani dymového hldsi¢a na stenu musi byt vrch
detekéného prvku 150 mm az 300 mm pod stropom a minimalne
300 mm od kazdej susediacej steny.

Nainstalujte svoj tepelny hlasi¢ vo vzdialenosti najviac 5,3
m od najvzdialenejSej steny, najviac 53 m od dveri do
ktorejkolvek miestnosti, v ktorej by mohol vzniknit poziar, a
najviac 5,3 m od nasledujiceho tepelného alebo dymového
hlasi¢a. Tepelné hlasi¢e je nutné umiestnit minimalne
300 mm od svietidiel a stien. Tepelné hlasice by nemali byt
nainstalované na stene.

V pripade pochybnosti musia byt umiestnenia hlasicov v sulade
s normou BS 5839: Cast 6 alebo prislusnymi stavebnymi
predpismi.

2. INSTALACIA

Krok 1: lba hlasiGe s vymenitelnymi batériami FA6111,
FA6115 a FA6215

Ak hlasi¢ vyzaduje batérie AA, demontujte zakladiiu z hlasi¢a
jej otocenim proti smeru hodinovych ruciciek a vsurite batérie
(zodpovedajuc znackam + k +). Tymto sa aktivuje hlasic.

Krok 2: Instalacia zakladne - vSetky hlasice: FA6111,
FA6115, FA6215 a FA6120

2.2.1. Pomocou $ablény vyvftajte otvory do stropu (alebo steny)
a zakladriu zaistite dodanymi skrutkami.

2.2.3. Stlacte tlagidlo Test / ¥x. Hiasi¢ vyda stiSenu verziu zvuku.
Na FA6111 sa tiez rozsvieti vystrazné svetlo.

Ak chcete hlasi¢ pocut pri maximalnej hlasitosti*, tlacidlo Test /
o stlacte dvakrat. (* 85 dB vo vzdialenosti 3 m)

POZNAMKA: Pri modeli FA6120 musi byt hlasi¢ naintalovany
na zdakladni, aby sa aktivoval. Pri modeloch FA6111, FA6115 a
FA6215 aktivuje hlasi¢ instalacia batérii.

Po aktivacii by mala ¢ervena kontrolka LED na prednej strane
hlasi¢a blikat (priblizne) raz za 40 sekind, ¢o znamena, Ze hlasi¢
je aktivny.

Zvukova schéma testu hlasica: 3 pipnutia, po ktorych nasleduje
1,56-sekundova pauza, potom 3 pipnutia. Kontrolka LED bude
blikat raz za sekundu.

3. UDRZBA

3.1. Testujte hlasit kazdy mesiac (alebo tak casto, ako to
vyzaduiju miestne Urady).

Obyvateliasimozu otestovat hlasic¢ stlacenim centralneho tlacidla
Test / #x.

3.2. Hlasi¢ Cistite vysavatom kazdé 3 mesiace.

3.3. Nepouzivajte Cistiace prostriedky ani rozpustadia.

3.4. Hiasi¢ nezafarbujte.

3.5. Hlasi¢ vymienajte kazdych 10 rokov.

Nepouzivajte iné testovacie metddy okrem postupu uvedeného
v tomto navode.

Nemanipulujte s hlasi¢om, inak hrozi riziko Urazu elektrickym
pradom alebo porucha.

4. UPOZORNENIE NA NiZKY STAV NABITIA BATERIE

Ked' je Urover nabitia batérie hlasi¢a velmi nizka, hlasi¢ zacne
vydavat cvrlikavy zvuk a cervend prevadzkova kontrolka LED
zabliké kazdych 40 sekind.

4.1. Pre hlasic¢e s vymenitelnymi batériami FA6111, FA6115
a FA6215

4.1.1. Opatrne otocte hlasi¢ proti smeru hodinovych ruciciek,
aby ste vybrali zariadenie zo zékladne.

4.1.2. Okamzite vymeiite batériu (do 30 dni).

4.1.3. Po vymene batérie hlasi¢ vzdy otestujte.

POZNAMKA: Hlasi¢e FA6111, FA6115 alebo FA6215 vyzaduju
2 x AA batérie. Pri beznom pouzivani by batéria mala vydrzat
priblizne tri roky pri modeli FA6111 a péat rokov pri modeloch
FA6115 a FA6215. Pouzitie inej batérie, ako sa odporuica, moéze
mat $kodlivy vplyv na hlési¢: Duracell AA MN1500 alkalicka
batéria, GP AA GN15A alkalickd batéria, Energizer AA L91
Litiové batéria.

4.2, Pre hlasic¢e FA6120 so zapecatenou batériou

4.2.1. Opatrne otocte hlasi¢ proti smeru hodinovych ruciciek,
aby ste vybrali zariadenie zo zékladne.

4.2.2. Okamzite vymeiite hlasi¢* (do 30 dni).

(* Ak je vas hlasic stale v zaruke, kontaktujte technicki podporu.)
5. INDIKACIA PORUCHY

5.1. Ak sa vyskytne porucha, hlasi¢ vyda dvakrét cvrlikavy zvuk
a dvakrat blikne kazdych 40 sekund.

5.2. Ak je hlasic stéle v zaruke, kontaktujte technicku podporu.
5.3. Ak hlasi¢ nie je v zaruénej lehote, okamzite ho vymerite.

Indikatory stavu systému: V pripade poruchy bude hlési¢
zobrazovat nasledujlice vzory na indikovanie poruchy.

2Zvukovy vzor [LED vzor Vyzaduje sa akcia
Slaba 1 pipnutie/ |1 bliknutie/ |FA6111, FA6115,
batéria 40 sekind |40 sekind |FA6215: Vymerite
batérie
FA6120: Vymerite
hiasi¢ do 30 dnfi
Chyba 1 dvojité 1 dvojité Nemusi signalizovat
pipnutie/ bliknutie/ vystrahu — okamzZite
40 sekind 40 sekind  |vymerite hlsi¢
Koniec 1 trojité 1 trojité Nemusi signalizovat
Zivotnosti | pipnutie/ bliknutie/ vystrahu — okamzite
40 sekund 40 sekdnd | vymerite hldsi¢

SPRIEVODCA RIESENIM PROBLEMOV

Ak dymovy/tepelny hlasi¢ pocas testovania nevyda Ziadny
zvuk:

* Skontrolujte, ¢i je zariadenie aktivované.

* Ak vykonavate testovanie po prvej instalacii, pockajte niekolko
sekund, kym sa hlasi¢ ustali.

* Ak chcete hlasi¢ pocut pri maximalnej hlasitosti, tlacidlo Test
/ #x stlacte dvakrat.

* Ak bol hlasi¢ stimeny a je v rezime nizkej citlivosti, nesmie sa
testovat. PoCkajte 15 minut a skiste to znovu.

* Ak mate hlasi¢ FA6111, FA6115 alebo FA6215, vymeiite
batériu.

Ak sa vas dymovy/tepelny hlasi¢ aktivuje v pripade znameho
falo$ného poplachu:

 Skontrolujte umiestnenie zariadenia.

* Hiasic vydistite.

Ak dymovy/tepelny hlasi¢ vydava neobvykly zvuk alebo
prerusovany cvrlikavy zvuk:

* Skontrolujte umiestnenie zariadenia.

© Hiasic¢ vycistite.

* Skontrolujte, ¢i je zdrojom cvrlikavého zvuku zariadenie a Gi
zvuk neprichadza z iného hlasica.

Ak dojde k ¢astym nechcenym poplachom:
 Skontrolujte umiestnenie zariadenia.

* Hiasic vycistite.

Ak je indikovana porucha alebo koniec Zivotnosti:
o Hiasi¢ okamzite vymerite.

Ak svetlo na FA6111 nesvieti:

 Skontrolujte, ¢i zariadenie stale spadd pod zaruku. Ak je to tak,
obratte sa na technicku podporu, inak hldsi¢ okamZite vymenite.
6. FUNKCIA SILENCE

V pripade poziaru vas hlasi¢ vyda 3 nepretrzité pipnutia a
kontrolka LED zablika raz za sekundu.* Hlasi¢ s vystraznym
svetlom FA6111 bude svietit' nepretrzite.

6.1. Stlacte tlacidlo Test / #x

6.2. Hiasi¢ sa na 10 mindt stimi a Cervena kontrolka LED bude
nadalej blikat.

Dymové hlasi¢e mozu reagovat na paru vznikajicu pri vareni
alebo inych situdcidch, ktoré nepredstavuju nebezpecenstvo.
Hiasi¢ je vybaveny technolégiou Silence (Stimenie). V pripade
znameho falo$ného poplachu mozno hlasi¢ docasne stimit
stlacenim tladidla Test / #x. LED kontrolka bude nepretrZite
blikat kazdu sekundu, ¢o naznacuje, Ze je aktivny rezim Silence.
Hlasi¢ sa po 10 minttach automaticky vrati k pinej citlivosti.
POPLACH NIKDY NEIGNORUJTE. Ak zaznie poplach,
znamena pre vas vystrahu pred potencidlne nebezpecnou
situdciou. Neignorujte ho. Ignorovanie poplachu méze mat za
nasledok zranenie alebo smrt. Ak sa aktivuje dymovy alebo
tepelny hldsi¢ a nemate UpInl istotu, ¢o je zdrojom ohna,
zabezpecte, aby vSetky osoby okamzZite vysli von z domu.

* POZNAMKA: Iba pre tepelné hlasice FA6215; po 30
minutach zvukového signdlu hldsi¢a sa zvysi prestavka medzi
upozorneniami (o priblizne 12 sekund), aby sa Setrila energia.
Kontrolka LED bude blikat raz za sekundu. Kontrolka LED bude
blikat raz za sekundu.

7. FUNKCIA SLEEP EASY™

Ak sa v noci vyskytne cvrlikavy zvuk indikujici nizky stav
nabitia batérie, hlasi¢ mozno stimit, aby vam nebranil v spanku.
7.1. Stlacte tlacidlo Test / #x.

7.2. Hiasi¢ sa na 8 hodin stimi a ¢ervend kontrolka LED bude
nadalej blikat.

7.3. PODNIKNITE KROKY na vymenu hlasica alebo batérii
NA DALSI DEN (pozri ¢ast Upozornenie na nizky stav nabitia
batérie)

Co najskor podniknite kroky na zabezpegenie ochrany v pripade
poziaru. Hlasi¢ dymu bude pocas rezimu Sleep Easy stale
detegovat dym alebo teplo, hlasi¢ alebo batérie je vSak nutné
vymenit do 30 dni.

o Ak mate hlasic FA6111, FA6115 alebo FA6215 a tento
signalizuje slabé batérie, ¢o najskér batérie vymerite. Po
vymene batérii bude funkcia Sleep Easy na 30 dni vypnuta.

e Ak mate hlasi¢ FA6120, vymerite ho. Ak je zariadenie stdle v
zéruke, kontaktujte nasu technicku podporu.

POZNAMKA: Cvrlikavy zvuk indikujtici nizky stav pabitia batérie
mozno stimit maximalne 10-krat. VAS HLASIC A NEMOZNO
STISIT, AK INDIKUJE PORUCHU ALEBO KONIEC ZIVOTNOSTI
(Pozri ,Indikacia poruchy*).

ZARUKA A LIKVIDACIA

Spolo¢nost  FireAngel Safety Technology Limited zaruCuje
poévodnému kupujicemu, Zze dodany dymovy alebo tepelny
hlasi¢ nebude obsahovat kazy materidlu ani vyhotovenia pri
beznom pouzivani na rezidenc¢né Ucely a servis na obdobie 5
(piatich) rokov od datumu kupy (nezahfiia vymenitelné batérie
FA6111, FA6115 alebo FA6215). Za predpokladu, Ze vyrobok
bude odoslany spat spoloénosti FireAngel Safety Technology
Limited s dokladom a datumom zakupenia, spolo¢nost
FireAngel Safety Technology Limited tymto poskytuje zaruku,
Ze pocas obdobia 5 (piatich) rokov od datumu zakupenia podlia
vlastného uvézenia suhlasi s bezplatnou vymenou zariadenia.
Zaruka na akukolvek vymenu hlasi¢a FA6111, FA6115, FA6120
alebo FA6215 bude trvat po zvySok obdobia pévodnej zaruky
pévodne zakupeného hlasi¢a — teda od datumu pévodného
zaklpenia a nie od datumu prijatia nahradného vyrobku.
Spolo¢nost FireAngel Safety Technology Limited si vyhradzuje
pravo ponuknut alternativny vyrobok podobny tomu, ktory
sa vymiena, ak pévodny model uz nie je dostupny alebo na
sklade. Tato zaruka plati pre pévodného kupujliceho od datumu
poévodnej kipy a nie je prenosna. Je nutny doklad o kipe.

Tato zaruka nepokryva poskodenie nasledkom nehody,
nespravneho pouzivania, demontaze, zlého zaobchéddzania
alebo nedostatku primeranej starostlivosti o vyrobok alebo
pouziti, ktoré nie su v sullade s navodom na pouZzivanie.
Nevztahuje sa na udalosti a podmienky mimo kontroly

spolo¢nosti  FireAngel Safety Technology Limited, ako su
napriklad Zivelné pohromy (poZziar, extrémne poveternostné
podmienky atd.). Neplati pre maloobchodné predajne, servisné
centra ani distribitorov ¢i zastupcov. Spolo¢nost FireAngel
Safety Technology Limited neuzna Ziadne zmeny tejto zaruky
tretimi stranami.
Spolo¢nost  FireAngel Safety Technology Limited nie je
zodpovednd za nahodné ani nasledné Skody sposobené
porusenim [ubovolnej vyslovnej alebo predpokladanej zaruky.
Okrem rozsahu zakazaného prisluSnymi zakonmi je trvanie
akejkolvek predpokladanej zaruky predajnosti alebo vhodnosti
na urcity uc¢el obmedzené na 5 (pat) rokov.
Tato zaruka neovplyvni vase Statutdrne prava. Okrem smrti
alebo zranenia osoby spolo¢nost FireAngel Safety Technology
Limited nie je zodpovednd za znemoZnenie pouzivania,
poskodenie, naklady alebo vydavky suvisiace s tymto vyrobkom
ani za ziadnu nepriamu alebo naslednu stratu, poskodenie i
naklady, ktoré sa vyskytni u vés alebo [ubovolného iného
pouzivatela tohto vyrobku.
LIKVIDACIA
Elektrické vyrobky sa nesmu likvidovat do doméceho odpadu.
Hiasi¢ je idedlne vhodny na likvidaciu v ramci recyklacného
programu pre odpad z elektrickych a elektronickych zariadeni
EZ).

Tam, kde na to existuju zariadenia, odovzdajte na recyklaciu.
Informécie o recyklacii/likviddcii vdm poskytnu miestne Urady,
predajca alebo sa obratte na technicki podporu, pretoze v
jednotlivych regiénoch sa situécia li&i. Vymenitelné batérie by
sa mali pred likvidaciou detektora vybrat. Batérie aj detektor je
nutné zlikvidovat v stlade s miestnymi nariadeniami.

Nesnazte sa otvarat. Nespaluijte.

FA6120 TA TENJIOBUN CNOBILYBAY FA6215: IHCTPYKLIA
KOPUCTYBAYA
OnTuyHi  gumosi  cnosiwysaui  FA6111, FA6115 Ta  FA6120
BUKOPUCTOBYIOTLCA /1A BUABIIEHHA MICLb MOBIMIbHO TNIIOYOrO BOTHIO.
MopibHo A0 iHWWX AMMOBMX CrOBilLyBayiB, BOHW MOXYTb XMOHO
CnpauboByBaTV B pe3ynbTaTi Aii napu, Tomy ix He cnif BCTaHoBMOBaTU
no6nK3y BaHHUX KiMHaT.
lllo6 oTpumaTX CMOBillEHHA AKOMOra paHille, PeKOMeHIyETbCA

®OI'ITVI"IHI AUMOBI CrOBIWYBAYl FA6111, FA6115 TA

Y BepTVKanbHiil NNOWMHI 3MMOBI CNOBILLyBaui CNif PO3TalloOBYBaTU Ha
BiAiCTaHi He 6inbL AK 600 MM Haf, HABLLOI TOUKOIO Y MPUMILLEHHI.
Mpy BCTaHOBNEHHI AWMOBOrO CMOBIlyBaya Ha CTiHY BEPXHA YacTuHa
neTekTopa mMae 6yt Ha BigcTaHi 150-300 mm Big cTeni Ta NpUHaNMHI
300 MM Bif 6y/b-AKOT iHLLOT CTiHW.

BcTaHoBnIONTE TeMnoBwii CNOBillyBay Ha BiACTaHi He Ginbw AK 53 M
Bifl HAMAANbLIOT CTiHY, He Ginbw AK 5,3 M BiA ABepen [0 GyAb-AKOro
iHWOro NpuUMillleHHsA, Ae MoXe ChanaxHyTW Noxexa, Ta He binbl Ak
5,3 M Bifj HANGNIMXKYOrO TENNIOBOTO YW AUMOBOTO CrOBiLLyBaya. Tennosi

BCTAHOBNIOBATV AVMOBI Ta TeN/OBi CNOBilly B ycix np

3 Temnepatypolo B fianasoHi 4-38 °C. [losrotpusane nepebyBaHHsA
NpUCTPOIB 3a MeXamu LpbOro AianasoHy CKOPOTUTb TepMiH iXHbOT
ekcnnyaratyii.

Tennosuin crnosiulysay FA6215 Bignosigae knacy Al. Tennoswit
CMoBillyBay BUJAE 3BYKOBWIA CUTHan, AKLIO TemnepaTtypa y NpuMilleHHi
nepebyBae B Aiana3zoHi 54-65 °C. [ina 3abe3neyeHHs HalHaAiNHiLOro
3aXWCTy TennoBi CroBillyBayi 3aBXa1 PeKOMEH/YETbCA BCTaHOBIOBATM
AK YaCTMHY MOBHOULHHOI CCTEMW MPOTUNOXKEKHOI curHanisauii, wo
BKJTI0YA€E AVMOBI CMOBiLLyBaui.

AnAa  nepesipkM  BIANOBIGHOCTI  CMOBiWyBaYiB  3BEPHITbCA A0
NPOTUMOXEXHNX NPaBuJI, WO AiloTb Y Bawwiil byaisni.

AHMIACLKNIA opuriHan Uiel iHCTPyKUIi, 3 AKOTO BUKOHaHO mepeknagu
HIKYe, BYNo 3aTBEP/KEHO He3aNexHO Bil HUX. AKLO TeKCT Nepeknaais
cynepeunTb TeKCTy Mepliofkepena, komnawia FireAngel Safety
Technology Limited 3a3Hauag, Wo npaBuibHy iHpOpMaLLiio NoaaHo B
aHrnifcbKin pepakuii.

1. PO3TALUYBAHHA

B sikomy i cnip p y cnosi ?

Avmosi  cnosiuysaui  FA6111, FA6115 Ta FA6120 moOXyTb
BCTaHOBJIOBATUCA Y Nif'i34ax, KOPUAOPAX, BiTanbHAX Ta ifanbHAX.
Tennosuin cnosiwysay FA6215 Moxe BCTaHOBMIOBATUCA Y KYXHAX,
rapaxax Ta Ha ropuuax.

[na ocBiTNeHHA MapLipyTy eBakyalii y KOpuaopi pekomMeHAyeTbcA
BCTaHOBWTY CBITNIOBI eBaKyaL|ifHi cnosiujysayi FA6111.
JIMMOBWIA/TENNOBUI CMOBILLYBayY TaKoX MOXe BUKOPUCTOBYBATWCA B
nepecyBHUX AOMiBKax Ta Tpeiinepax. [JUMOBNIA/TennoBui cnosillysay
He NpU3HaYeHNi ANA BUKOPUCTAHHA Y HEXWUTIOBUX, KOMEPUINHNX Y1
npomucnosux Gyaisnax, a Takox 3 GyAb-AKOK IHLIOK METOW, OKPIM
3a3HayeHol.

e came y i cnig p yBaTh

JnmoBi crosily i cnip pos: TW Ha BiACTaHi NpUHaNMHI
300 mm BiA OCBiTIOBaNbHWX npunagis i CTiH.  OnTumanbHe
pO3TalyBaHHA — AKOMOra 6/1XKye 10 LEHTPY NPUMILYeHHS.

cnosi i Cnip po3TaloByBaTV Ha BifCTaHi NpuHaimHi 300 Mm Big
OCBITNIOBaNbHUX MpUNaais i CTiH. 3a60pPOHAETbCA KpinUTK Tennosi
CnoBiLLyBaYi 4O CTiHW.

Po3TawyBaHHA CriosillyBauis NOBMHHO BiAMNOBIAaTM BUMOram 4. 6 BS
5839 abo Bi inHum Gy HOpMam i n

2.BCTAHOBJIEHHA

Kpok 1: (ctocyetbca nuwe cnosiwysauie FA6111, FA6115 Ta
FA6215 3i 3miHHUMK 6aTapeamn)

Akwo cnosiuyysay notpebye Gatapeit AA, BMIAMITb 1OTO OCHOBY,
MPOKPYTUBIUM NPOTU TFOAVHHWKOBOI CTPINKM, Ta BCTasTe 6aTapel,
[[OTPUMYtoUNCb NOAAPHOCTI. MicNA UbOro CNoBilyyBay akTUBYETbCA.
Kpok 2: BctaHoBneHHs ocHOBM (Ana BCix cnosiwysauis: FA6111,
FA6115, FA6215 Ta FA6120)

2.2.1. pocBepaniTL OTBOPYM Y CTeni (CTiHi) 3a AonomMoroko WwabnoHa Ta
3aKpiniTb NNACTWHY WYypynamu B KOMMEKTi.

2.2.2. MpUTUCHITL CNOBIilLyBay A0 MNACTUHU Ta MPOKPYTITb MOro 3a
FOAVHHUKOBOIO CTPINKOK.

3.2.3. HatucHiTb KHonky Test / ox, CrosilL BMAACTb NpUrny
3BYKOBWUIA curHan. Mopenb FA6111 Takox yBiMKHe eBaKyallifiHe CBiTno.
LLIo6 nouyTh CrHan Ha NOBHOMY PiBHI Fy4YHOCTI*, ABiUi HATUCHITL KHOMKY
Test /. (*85 ab Ha 3 M)

MPUMITKA. Mopenb FA6120: anAa akTuByBaHHA CWrHany CrosillyBay
Mage 6y Ty BCTaHOBNEHO Ha nnacTuHi. Mogeni FA6111, FA6115 Ta FA6215:
BCTaHOB/EHHs GaTapeit NPU3BOANTD 10 aKTUBYBAHHA.

Micna akTyByBaHHA ANA NIATBEPAXKEHHA aKTUBHOTO CTaTyCy NPUCTPOID
Ha oro mepepHiil YyacTuHi NpubAM3HO pas Ha 40 CeKyHp crnanaxye
YepBOHUIA CBiTNOAIOA.

Cxema curHanis npy nepesipui cnosiljysaya: TpU 3BYKOBI CUrHanw,
notim naysa TpuBanicTio 1,5 cekyHau, NOTIM Le TpX 3BYKOBI CUrHanu.
Ceitnopiof cnanaxye pas Ha CeKyHfy.

3. TEXHIYHE OBC/TYTOBYBAHHA

3.1. 3gincHionTe NepeBipKy cnosiulysaya womicaua (abo Tak yacTo, Ak
TOro BUMaraloTb MiCLIeBi Npasuia NPOTUNOXEXHOT Ge3nekn).

MeLwKaHLji MOXyTb 3aryckaTi BUNPOBYBaHHA, HATUCHYBLUN Ha KHOMKY
Test /4,

3.2. OunwyyiiTe COBILLYyBay NIOCMOKOM L0 TPU MicALi.

3.3. He BMKOPUCTOBYIiTe CEPBETOK Ta PO3YMHHUKIB.

3.4. He BkpuBaiiTe crosiysay pap6oto.

3.5. 3amiHionTe cnosilysay wo 10 pokis.

He BUKOPWCTOBYITE XOAHNX IHWNX METOZiIB NEPEBIPKMU, OKPIM TOTO, O
OonnCcaHnit y Uil iIHCTPYKii.

He poskpusaiiTe crosillysay, OCKiNbKM Le MOXe Npu3BecT Ao
YPaXeHHs enekTPUYHUM CTpyMoM abo BUBEEHHA NPUCTPOIO 3 Nay.

4. HU3bKWUI 3APAL BATAPEN

Mpwu HU3bKOMY 3apAfai 6aTaper NPUCTPIN BUAABaTUME KOPOTKi CUrHanm,
a pobounii 4epBOHUI CBITNOAIOA CNanaxyBaTume pas Ha 40 cekyHA.

IHgviKaTopy CTaHy cuctemu: Y pasi BigxwiaeHb y po6oTi npucTpin
BWUBOAUTb TaKi aBapiliHi NOBIAOMNEHHSA:

Mpn yacTUX HeGaxaHNX CNpaLIoBaHHAX:

« MepesipTe po3TailyBaHHA NPUCTPOIO.

« OuncTiTh CnoBilyyBay.

fAlkwo 3'ABunoca iy npo a6o
TepmiHy ekcnnyarauji:

« HeraiiHo 3amiHiTb criosillysau.

flkwo pioa Ha mogeni FA6111 He cnanaxye:

«lMepeBipTe, UM Ha CNOBILLyBaY LLe NOLWWPIOETLCA AiA rapaHTil. AKLLO TaK,
3BEPHITLCA 0 CYKOM TEXHIYHOT NATPUMKN. AKLLO Hi, HEralHO 3aMiHiTb

6. BE33BYYHUN PEXUM

Y pasi noxexi cnosiuwysay nocriliHo BUgaBaTUmMe No Tpu 3BYKOBI
curHanu, a ceitnogion cnanaxysaTtume uWwoceKyHan.* CBitnosuii

4.1. Cnosiwysaui FA6111, FA6115 Tta FA6215 3i
6Gatapeamu

4.1.1. O6epexHO MOBEPHITb CMOBILLyBa4 NPOTU FOAUHHUKOBOI CTPINKY,
W06 3HATM OTO 3 MNACTUHN.

4.1.2. 3amiHiTb 6atapei skomora weuale (npotarom 30 AHiB).

4.1.3. MNicna 3amiHM Gatapeil 3aBXAW MepeBipAiiTe CNpaBHICTL
cnosiljyBava.

MPUMITKA. Mogeni cnosiwysauis FA6111, FA6115 T1a FA6215
notpe6ylotb ABi 6atapei AA. 3a CTaHAAapTHUX YMOB BUKOPUCTaHHS
TepMmiH cnyx6u 6atapein B mogeni FA6111 cTaHOBUTb TPU POKW, a B
mopenax FA6115 Ta FA6215 — n'aTb pokis. BukopucTaHHa iHwWwNX
6atapei, HiX PEKOMEH/0BaHI Aai, MOXe NPU3BECTU [0 NOLIKOAXKEHHS
npunagy: nyxHi 6atapei Duracell AA MN1500 Alkaline, GP AA GN15A
Alkaline, nitiesi 6atapei Energizer AA L91 Lithium.

4.2. Cnosiwysaui FA6120 3i cTayionapHumn 6aTapeamn

4.2.1. O6GepexHo MOBEPHITb CMOBiLLyBay NPOTV FOANHHUKOBOI CTPINKW,
11406 3HATM MOTO 3 NNACTUHIA.

4.2.2. 3amiHiTb 6aTapei Akomora waunawe* (npotarom 30 AHis).

* AKWO Ha cnosillyBay MOWMPIOETLCA fiA rapaHTii, 3BepHITbCA 10
CAYXKON TEXHIYHOT NIATPUMKN.

5. ABAPIVIHI MOBIAOMJIEHHA

5,1. MNpu BUHVKHEHHI HECNPaBHOCTI CMOBillyBay BMAACTb ABa KOPOTKI
curHanu, a ceitnopios cnanaxysaTtume ABidi Ha 40 cekyHa.

5.2. AKWO Ha CrosillyBay AOCi NOWWPIOETLCA Aif rapaHTii, 3BepHITbCA
110 CNyX6U TeXHIYHOI NiATPUMKI.

5.3. AKwo Ha cnosiwysay Ginblue He NOWMPKETLCA AiA rapaHTii,
HeraiHo 3aMiHiTb iioro.

KEPIBHULITBO 3 YCYHEHHA HECMPABHOCTEN

fAlKwo npotarom nepesip i i c i He
BUfa€ 3BYKOBMX CUTHaNIB:

« MepesipTe, UM aKTMBOBAHO NPUCTPIiA.

+ fIKWO MPOBOAUTLCA MepeBipKa MICAA MepLIOro  BCTAHOBEHHS,
rouekaiiTe Kinbka cekyHf, NOKN NPUCTPIi HanawTyeTbCA.

« Wo6 nouyT curHan Ha MOBHOMY PiBHi YYHOCTi, ABiYi HATWUCHITb
KHoMKy Test / ¥x,

« AIKWo crosiLlyBay 6yno nepeBeieHO B 6e33BY4HMIN PEXIM i BiH NpaLoe
B PEXVIMI HU3bKOT Yy TANBOCTI, NepeBipka Moxe He BiabyTuca. Mouekaiite
15 XBUAWH, a NOTIM NOBTOPITb CNPOBY.

- Akwo y Bac mogenb FA6111, FA6115 abo FA6215, 3amiHiTb 6aTapeto.
Axwo 0 noc i aKTMBYETbCA  npw

« MepesipTe po3TaluyBaHHA NPUCTPOIO.
+ O4nCTiTh CNOBILYyBaY.

Axkwo i i c
nepioauYHi KOPOTKi curHanu:

« MepesipTe po3TallyBaHHA NPUCTPOIO.
» OuncTiTh CnoBiLyyBaY.

« MepekoHaiiTecs, WO KOHKPETHUI MPUCTPIN, a He AKWIACH iHWWIA, €
[PKEPENOM KOPOTKUX CUTHAnIB.

BUAac i 3ByKu a6o

FA6111 ropitme nocriiiHo.

6.1. HatucHiTb KHOMKy Test / 4x.

6.2. CurHan nepectaHe niyHaTu Ha 10 XBUAWH, NPY LbOMY YePBOHUIA
CBiTNOAIOA NPOAOBXKMTL CNanaxysaTu.

JumoBi crosiljyBayi MOXyTb pearyBaTi Ha KyXOHHi BMNapOBYyBaHHsA
Ta iHWi ABMW@A, AKi He CTaHOBNATb Hebesnekn. CroBiljyBay Moxe
npautoBatn y 6e33ByyHomy pexwumi. Y pasi Bigomoro xubHoro
CMpaLioBaHHA MOXHa TUMYACcOBO NepeBecTy NPUCTPIN y Ge33ByuHMil
pexum, HaTUCHyBWW KHOMKy Test / . Cgitnopioa NpPofoBKUTL
CnanaxyBaTi WOCEKYHAV, CWTHaNi3yloun, Wo NpucTpinn nepedysac B
6e33ByyHOMY pexumi. CroBillyBay NOBEPHETbCA A0 MOBHOI Yy TANBOCTI
yepes 10 XBUNVH.

3A XKOAHUX OBCTABWH HE ITHOPYWTE CUTHAJIW. CripauosatHs
CroBillyBaya nonepeaac Bac Npo NOTeHUiNHO HebesneuHy cuTyatiio.
LIum cnosilleHHAM He MOXHa HexTyBaTu. IrHOpyBaHHA CUrHanNiB MoXe
npM3BECTV 10 TPaBMyBaHH#A a6o cMepTi. fKILO NPy aKTUBaLii AMMOBOrO
a6o TennoBoOro CrogillyBaya B He BMEBHEHI, WO CaMe € [KEPENom
BOrHIO, 0Apa3y eBaKyloiiTe BCiX NPUCYTHIX 3 Gyaieni.

*MPUMITKA. Jlnwe pana Tennosux cnosiuysayis FA6215: nicna
BUAABaHHA 3BYKOBMX CWUrHanie npotarom 30 XBWAWH MPUCTPIi
36inbWKTb Nay3y Mix curdanamv (NpubnusHo Ha 12 cekyHp), o
3aouazpKkysaTyi 3apa. Mpu Lbomy CBiTNOAIOA NPOAOBXMUTH CanaxysaTin
pa3 Ha cekyHay. Mpu LbOMy CBITNOAIOA NPOAOBXKNTL CNanaxysaTi pa3
Ha ceKyHpay.

7. ®IPMOBUI PEXXUM SLEEP EASY™

fIKIWO KOPOTKMIl CUrHan Npo HM3bKWii piBeHb 3apagy 6atapei
CNpauboBye B HiuYHWiA Yac AO6M, NPUCTPIii MOXHa NepeBecTn B
6e33BY4HNIT peXnM, Wo6 BiH He 3aBaXaBs cnaTu.

Cepia Cepia curnanie | HeobxiaHa pis
3BYKOBUX csitnogioay
nosigomneHb
Husbkuii 3a- | OpmH curdan / | OguH cnanax FA6111,FA6115,
pan 6atapen |40 cekyHa 140 cekyrp FA6215: 3amiHiTb.
6arapei
FA6120: 3amiHiTb
CrosiluyBay NpoTA- cnosiugysay.
rom 30 gHiB
Momunka OpwH noggiin- | OauH noggii- | Moxe He Bugasatn
HUli curHan /| Hui curHan / 40 | curHann — HerainHo
40 cekyHp CeKyHp 3aMiHiTb CroBilLyBay
3aBeplieHHA | OaHW noTpin- | OpuH noTpiit- | Moxe He BuaaBatu
TepmiHy HuiA curHan /| Hwid cnanax / 40 | curHany — HeraiiHo
ekcrtyatauii |40 cekyHa CceKkyHA 3aMiHITb CMoBiLyBaY

7.1. HatuchiTb KHonKy Test /4,

7.2. CurHan nepectaHe NiyHaTW Ha 8 rOAUH, MPU LbOMY 4YepBOHMI
CBITNIOAIOA NPOAOBXKMTH Canaxysaru.

7.3. OBOBXA3KOBO 3amiHiTe cnosiwysay abo ioro 6atapei
HACTYMHOTO [1HA (ane. po3ain «<Hu3bKwii 3apag 6atapei).

BXMBiTb 3axoiB AKOMOra wBMAwWe, W06 3a6e3neuntn 3axucT
Ha BUMaAoK noxexi. Y pexumi Sleep Easy crnosiuysau yce opfHo
BUABNATUME 1M (TENNIOTY), OAHAK BW MOBUHHI 3aMiHUTI CaM NPUCTPiil
a6o oro 6atapei npotarom 30 AHis.

- Akwo y Bac mogens FA6111, FA6115 abo FA6215, nicna noasu iHgukawii
Npo HU3bKWIA piBeHb 3apsAay 6atapert 3amiHiTb iX AKOMOra CKopilue.
Micna 3aminv Gatapeit pexum Sleep Easy™ Gyae BUMKHeHO Ha 30 AHiB.

« Akwo y Bac mogenb FA6120, 3amiHiTb cam cnosiwysauy. AKWoO Ha
NPUCTPIi AOCi MOWMNPIOETLCA AiA rapaHTii, 3BEpHITbCA A0 CyX6U
TeXHIYHOT NiATPUMKN.

MPUMITKA. BUMUKaTV KOPOTKWIA CUrHan Npo HU3bKWUI piBeHb 3apsaay
6Gatapeii MoxHa Haibinbwe 10 pasis. BAL CMOBILLYBAY HE MOXHA
NEPEBOAMTM B BE33BYYHWM PEXWUM, AKWO BIH BKA3YE HA
NOMWNKY ABO 3ABEPLUEHHA TEPMIHY EKCMYATALII (aus posain
«ABapiiiHi NOBIAOMNEHHA).

TAPAHTIVHI 3060B’A3AHHA TA YTUNI3ALIA

KomnaHis FireAngel Safety Technology Limited rapaHTye nepsuHHomy
noKynuesi, WO CrosillyBay B YNakoBLi He MaThme MmaTepiaibHUX
Ta  KOHCTPYKTUBHUX fedeKTiB, AKWo 6Gyae BMKOPUCTOBYBATUCA
ANA  3BMYaHUX nob6ytoBux noTpeb. Komnawia 3060B'A3yeTbCA
obcnyroByBatM NpuUCTpin npoTarom 5 (M'ATu) POKIB Bif AHA oro
npuabaHHa (3amiHHi 6atapei ana mopeni FA6111, FA6115 Ta FA6215
rapaHTi€io He oxoniolTbes). TexHiuHe 06CNyroByBaHHA Hafa€eTbcA 3a
YMOBU HaficCUNaHHA NPUCTPOIO o KomnaHii FireAngel Safety Technology
Limited 3 nigTBepaxxeHHAM Ta AaTtoio NpuabaHHA. KomnaHis rapaHTye,
Lo npoTArom 5 (M'ATK) pokiB Bia AaTV NpuaGaHHA BOHa Ha CBill po3cysa
3aMiHWTL NPUCTPI Ge3KOWTOBHO. lapaHTiA Ha 3aMiHy CroBiljyBayiB
mopeni FA6111, FA6115, FA6120 Ta FA6215 nOWMPIOETbCA Ha BeCb
nepioA NepBUHHOI rapaHTii, BUAAHOI Ha nepLnii NpuabaHNiA NPUCTPIil.
IHWUMK cnoBamu, [iA rapaHTii PO3NOYNHAETLCA BiA AaTW MepLioro
npuabaHHa, a He BiA AaTv OTpUMaHHA 3amiHn. Komnawia FireAngel
Safety Technology Limited 3anuwae 3a coboto npaso 3anponoHyeatn
anbTepHATUBHWUIA MPOAYKT, CXOXWI Ha TOW, WO NiAnNArae 3amiHi,
AKWO TaKoi Moaeni Hemae B HaABHOCTI abo Ha cknagi. Lia rapauTia
PO3MOBCIOKYETbCA Ha MEPBUHHOMO PO3APIGHOro MoKynuA Big AaTv
nepuworo npugbaHHs. fapaHTia He nignarae nepeaasaHHio. BumaraeTbea
[0Ka3 NpuAbaHHs ToBapy.

LA rapaHTiA He PO3MOBCIOAKYETLCA Ha 36UTKM, CNPUUMHEHT BHACNIAOK
HeLlacHOro  BUNajiKy, PO36MpaHHA, HEOBEPEeXHOro Ta XanaTHOro

CTaBNeHHA 10 BUPOBY Ta BUKOPUCTaHHA 3 Gy/Ib-AKOIO iHLIOK METOIo,
HiX Ta, WO onucaHa B Ui IHCTPYKUIT. fapaHTia He pPO3MNOBCIOAKYETLCA
Ha ol Ta yMOBM M03a Mexamu KOHTpoio KomnaHii FireAngel Safety
Technology Limited, Hanpuknap cTuxiiHi nuxa (noxexi, noraHi norogHi
yMOBU TOLWO). [apaHTiA TakoX He PO3MOBCIOAKYETbCA Ha PO3APIGHI
MarasuHu, CepBicHi LeHTpu, AucTpub'ioTopie Ta areHTis. Komnawis
FireAngel Safety Technology Limited He BM3Ha€ 3miHu O rapaHTii,
BHeceHi TpeTiMu ocobamu.

Komnaxis  FireAngel ~Safety Technology Limited He Hece
BiANOBIfaNbHOCTI 3a BUMAAKOBI Ta BTOPWHHI 36UTKW, CNPWYMHEH]
NOPYLIEHHAM rapaHTi, 10 NO3UTMBHO BUPaXeHa abo MaETbCA Ha yBasi.
3a BUHATKOM 3aKOHO/AaBUMX OBMesxeHb, Byfib-AKa rapaHTiA TOBapHOI
I'IpVI[ZlaTHOCTi un rIpIAF[aTHOCTi ANA BUKOPWUCTAHHA 3a NPU3HaYyeHHAM
obmexeHa 5-Ma (5 (n'ATbma) pokamu.

Lia rapaHTis He 3MiHI0€ 06cAry Bawwnx nepeabadyeHnX 3aKOHOM Npas. 3a
BUHATKOM CMepTi Ta $pi3nyHOro TpaBMyBaHHs komnaHis FireAngel Safety
Technology Limited He Hece BiANOBIAaNbHOCTI 3a BTpaTy MOXIMBOCTI
eKcnnyaTauii, NOWKOPKEeHHA, NOB'A3aHi 3 UMM NPOAYKTOM BUTpaTy, a
TaKoX 3a byAb-AKi HENPAMI Ta BTOPVHHI BTPATV Ta 36UTKY, WO iX MOXeTe
MOHecTn B abo iHLWi KOPMUCTYBaYi LibOro NPUCTPOIO.

YTUM3ALIA

3yXuTi enekTpuUuHi NPUCTPOi He MOBWHHI YTUNi30BYBaTUCA Pa3om
3 iHWWMKN nobytoBumM Biaxoaamu. Halikpauwle 3a Bce yTunisysatn
CMOoBiLLyBay y MeXax Cxemn nepepobKu 3yKUTOrO eNeKTPOHHOro Ta
enekTpuyHoro obnagHaHHA (WEEE).

MpoxaHHA 3aBaTV NPUCTPIN Ha NepepobKy, AKILO € Taka MOXIUBICTb.
3a iHpopmaLlielo Npo nepepobKy Ta yTunizaLilo 3BEPHITLCA 10 OpraHy
MicLieBOi BNagu, po3apibHOro marasmHy abo Halwoi Ciyx6un nigTpumkw,
OCKINbKM B Pi3HWX perioHax MOXyTb AiATW pi3Hi npasuna. Mepepn
yTunizaui€lo  cnosilyBaya 3amiHHi Gatapei HeobxigHO AicTaBaTw.
YTunisauia 6atapeii Ta CroBiljyBaya MOBWHHA BiAMOBiAATW BUMOram
UNHHOTO 3aKOHOAABCTBA.

He sigkpusaiite npucTpiit. He ninaasaiite npuctpint gii sorxio.




